Anschlussplan hansen

Zargenlicht und F-Profil

Beispiel 1: Ein Zargenlicht / F-Profil mit einem Converter
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Beispiel 1: Mehrere Zargenlichter / F-Profile mit einem Converter
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Achtung: maximale LED-Anzahl des Anmerkung: Unbedingt beachten:

Converters beachten! Reihenschaltung der LEDs erst LEDs an den Converter anschliel3en,
m dann erst die Netzspannung einschalten!
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